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subterráneo
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para la arena

Acequión
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Juegos infantiles

Juegos biosaludables
Calistenea
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Edificio

Edificio

PFU - 3

PFU - 5

D.P.M.T.Serv. de pasoServ. de protección

Contención
para la arena

D.P.M.T.
Serv. 

de paso

Serv. de protección

PAVIMENTACIÓN DE CALZADA
- MBC AC16 Surf 35/50 S porfídico (5cm.)
- Riego de adherencia 0,8 kg/m2
- MBC AC22 Bim 50/70 D calizo (10cm.)
- Riego de imprimación 1,2 kg/m2
- Base zahorras artificiales (35cm)

PAVIMENTACIÓN DE ACERA / ZONAS PEATONALES
- Baldosa hormigón fotocatalítico llosa Vulcano s/detalles
- Mortero 1:4 (4cm)
- Solera de hormigón HM-20/B/20/I  (10cm)
- Zahorras artificiales (15cm)
- Formación de rebajes para pasos de peatones s/detalles
- Pavimentos zonas blandas con aripaq

PAVIMENTACIÓN PRIORIDAD PEATONAL TEGULA
- Adoquín hormigón 20x10x10cm
- Mortero 1:4 (4cm)
- Solera de hormigón HM-20/B/20/I  (10cm)
- Zahorras artificiales (15cm)
- Confinado por rigola 40x20x10cm

PARTERRES ZONAS VERDES / ALCORQUES AVDA.
DOCTOR GREGORIO ORDÓÑEZ
BORDILLO HOR. PREFABRICADO (15x25x50cm)
BORDILLO HOR. PREFABRICADO (25/8x20x50cm)
RIGOLA DE HOR. PREFABRICADO (25x10x50cm)
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO (100x10mm)
ZONA JUEGOS CAUCHO SEGURIDAD Y CESPED ART.
ZONA DE JUEGOS BIOSALUDABLES ARIPAQ
ACABADO GRAVAS DECORATIVAS CON RESINAS
PAVIMENTO CARRIL BICI PLAZA (monocolor)
PAVIMENTO CARRIL BICI ARIPAQ

- Aripaq color a definir (6cm)
- Zahorras artificiales (15cm)

PAVIMENTOS BLANDOS ACEQUIÓN ARIPAQ
- Aripaq color a definir (6cm)
- Zahorras artificiales (15cm)

PAVIMENTO DE LAJAS DE PIEDRA
VADO PEATONAL A EJECUTAR (según detalle tipo)
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Arena Desierto Marfil Mediterráneo

Pavimento hormigón
destonificado mod.

tegula 20x10x10

Rigola hormigón
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destonificado mod.

Llosa Vulcano

Detalle pavimento aceras y plaza

06.03

Pavimento hormigón
destonificado mod.

Llosa Vulcano

Pavimento seguridad
caucho zona juegos
con césped artificial
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DETALLE "A"
ENCUENTRO ACERAS-CALZADA

DETALLE "B"
CALLE SINFOROSA

CALZADA ACCESO RESTRINGIDO

BALDOSAS HORMIGÓN
60x40, 40x40, 40x20cm

s/detalles

ZAHORRAS ARTIFICIALES (35cm)

MBC AC22 Bim 50/70 D calizo (10cm)

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm) MBC AC16 Surf 35/50 S porfídico (5cm)

BORDILLO RECTO DE
HORMIGÓN (15x25x50)

BALDOSAS HORMIGÓN
60x40, 40x40, 40x20cm

s/detalles

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

BORDILLO MONTABLE DE
HORMIGÓN (20/8x25x50cm)

DETALLE "C"
ENCUENTRO PLAZA-ZONA VERDE

ZONA AJARDINADA

BALDOSAS HORMIGÓN
60x40, 40x40, 40x20cm

s/detalles

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

DETALLE "D"
ENCUENTRO PLAZA-ZONA DE JUEGOS

PAVIMENTO ELÁSTICO ACABADO EN CÉSPED
ARTIFICIAL (Ancho variable según juego)

BASE HORMIGÓN HM-20 (15cm) TUBO DREN
PVCØ100mm

PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO (100x10mm)

ADOQUÍN HORMIGÓN
20x20x10cm

s/detalles

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

BALDOSAS HORMIGÓN
60x40, 40x40, 40x20cm
s/detalles

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

PIEZA RIGOLA DE
HORMIGÓN (25x10x50cm)

ACERA / PARQUE SINFOROSA
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Detalle "C"

Detalle "D"
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DETALLE "E"
MEDIANA TRAMO SETO

TIERRA VEGETAL

DETALLE "F"
MEDIANA TRAMO ACERA

ZAHORRAS ARTIFICIALES (35cm)

MBC AC22 Bim 50/70 D calizo (10cm)
MBC AC16 Surf 35/50 S porfídico (5cm)

BALDOSAS HORMIGÓN
60x40, 40x40, 40x20cm

s/detalles

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (35cm)

MBC AC22 Bim 50/70 D calizo (10cm)
MBC AC16 Surf 35/50 S porfídico (5cm)

BORDILLO RECTO DE
HORMIGÓN (15x25x50)

MBC AC16 Surf 35/50 S
porfídico (5cm)

FIRME EXISTENTE
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BALDOSAS HORMIGÓN
60x40, 40x40, 40x20cm

s/detalles

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

BALDOSAS HORMIGÓN
60x40, 40x40, 40x20cm

BASE HORMIGÓN HM-20 (10cm)

DETALLE "G"
CARRIL BICI

CARRIL BICI
CON OTRO COLOR DE PAVIMENTO

2,00

DETALLE "H"
CARRIL BICI

PAVIMENTO ARIPAQ
COLOR C.B. (6cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

BORDILLO MONTABLE DE
HORMIGÓN (20/8x25x50cm)

TUBO DREN
PVCØ100mm

PAVIMENTO ARIPAQ (6cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)
PAVIMENTO ARIPAQ (6cm)

ZAHORRAS ARTIFICIALES (15cm)

PLETINA DE ACERO
GALVANIZADO (100x10mm)

STOP
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A

X
I
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aparcamiento
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taxi
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Pergola

Fuente Jets

Quiosco

Contención
para la arena

Acequión

Acequión

Juegos infantiles

Juegos biosaludables
Calistenea

BUS

Edificio

Edificio

PFU - 3

PFU - 5

D.P.M.T.Serv. de pasoServ. de protección

Contención
para la arena

D.P.M.T.
Serv. 

de paso

Serv. de protección

4 6
1/20

PAVIMENTACIÓN.
DETALLES CONSTRUCTIVOS II HOJA Nº

Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

20037 CNR

JULIO 2022

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

Nº EXPEDIENTE:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA C/ VICENTE PASCUAL

de

EL REDACTOR:

I.C.C.P.

José Ramón García Pastor

I.C.C.P.Catalina García Pastor

PROMOTOR:

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ALICANTE CITY, S.L. web   : www.cainur.com
e-mail: cainur@cainur.com

\\n
ov

ati
on

-0
0\e

xp
_tr

am
ite

\20
-0

37
-cn

r e
d y

 ur
b a

r8
1 t

or
re

vie
ja-

ba
ra

ka
\06

-p
ro

ye
cto

_v
03

\02
-p

lan
os

\20
03

7-
dw

g-
06

.03
-d

et_
pa

vim
en

tac
ion

_v
03

.1.
dw

g
Ru

ta 
fic

he
ro

:
1-

se
p.-

22
Fe

ch
a ú

ltim
o g

ua
rd

ad
o:

06.03

Detalle "G"

Detalle "H"



3 10
40

4

BALDOSA DE HORMIGON COLOR ROJO

BORDILLO DE HORMIGON MONOCAPACOTA en mm.

200

200

50

COTA en mm.

BORDILLOS TIPO
Sin escala

DETALLE DE BALDOSA BOTÓN
Sin escala

150

25
0

22
0

120 R2
0

5,00

5,00 2,002,00

PENDIENTE 8%PENDIENTE 8%

Planta

Alzado

0,80 Línea de fachada

Encintado

DETALLE VADOS PEATONALES
Escala 1/50

Baldosa direccional
(40x40x5)

Pte. ≤ 8% Pte. ≤ 8%

Pte. ≤ 8%

0,6
0

Pavimento de baldosa
pref. hormigon distintos

formatos

Baldosa acabado en
botón (20x20x5)

200

25
0

80120

BORDILLO RECTO BORDILLO MONTABLE
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2%

SECCIÓN TIPO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS

1%

VIA PUBLICA AR-81

LI
N

EA
 D

E 
FA

C
H

AD
A

AL
UM

BR
AD

O 
PV

C∅
11
0

GA
S 

PE
∅1

10

PO
TA

BL
E 

Fd
∅2

00RI
EG

O 
PE

∅9
0

SA
NE

AM
IE
NT

O 
PV

C∅
50

0

DR
EN

AJ
E 

PV
C∅

31
5

VIAL DE SERVICIO
AVDA. DR. GREGORIO MARAÑÓN

VIAL DE SERVICIO
2.50

APARCAMIENTO
2.00

ACERA
2.00

BT
R

BT
R

ME
DI
A 

TE
NS

IÓ
N 

PV
C1
0∅

16
0+

RE
SE

RV
A 

PV
C2

∅1
60

+T
ET

RA
TU

BO

TE
LE

CO
MU

NI
CA

CI
ON

ES
 P

VC
2∅

11
0

+T
RI
TU

BO
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taxi

Pergola
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Contención
para la arena

Acequión

Acequión

Juegos infantiles

Juegos biosaludables
Calistenea

BUS

Edificio

Edificio

PFU - 3

PFU - 5

D.P.M.T.Serv. de pasoServ. de protección

Contención
para la arena
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Serv. 

de paso

Serv. de protección
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TAPA DE FUNDICIÓN

COTA RASANTE

UNE EN-124
CLASE D400 Ø 600mm MARCO Y TAPA

I

E
P

MA R
IX

N

P
0 O

N

OA M
T

SS
U

Ø 850

Ø 640

85

Ø 850

cotas en mm.   Escala: 1/15

50

REF.2

REF.2
TAPA

MARCO
cotas en mm.   Escala: 1/15

cotas en mm.   Escala: 1/15

361

330

PLANTA

SECCION D-DD

D

80
14

0

HIERRO ACERADO Ø 12

ALZADO

REF.1

PATE

POR VARILLA EN U DE HIERRO ACERADO Ø 12 mm.
PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO INTERIORMENTE

POLIPROPILENO

FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE D400

MATERIALES

1

2

REF.

UNE 53-571

UNE EN-124

NORMA

Cotas en mm.  Escala:  1/15

ANILLOS PREFABRICADO H.A. DE VARIAS DIMENSIONES
DIMENSIÓN INTERIOR 100/120mm

BOCA O CONO PREFABRICADO H.A

CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD
TIPO ARPON

Planta cimentación

Sección AA´

Planta

E R
I X

O
N

O M
S S U

A
A´

DIMENSIÓN INTERIOR 100/120cm
ESPESOR PARED 16cm

ESPESOR PARED 16cm

CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD
TIPO ARPON

HM-20/P/20/I
BASE POZO 

DETALLE POZOS DE REGISTRO

VÁLVULA DE MARIPOSA CON
DESMULTIPLICADOR Y DE FUNDICIÓN DÚCTIL

1 4
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DETALLES CONSTRUCTIVOS I

07.02
HOJA Nº

Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

20037 CNR

JULIO 2022

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

Nº EXPEDIENTE:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA C/ VICENTE PASCUAL

de

EL REDACTOR:

I.C.C.P.

José Ramón García Pastor

I.C.C.P.Catalina García Pastor

PROMOTOR:

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ALICANTE CITY, S.L. web   : www.cainur.com
e-mail: cainur@cainur.com

\\n
ov

ati
on

-0
0\e

xp
_tr

am
ite

\20
-0

37
-cn

r e
d y

 ur
b a

r8
1 t

or
re

vie
ja-

ba
ra

ka
\06

-p
ro

ye
cto

_v
03

\02
-p

lan
os

\20
03

7-
dw

g-
07

.02
-d

et 
ag

ua
 po

tab
le_

v0
3.1

.dw
g

Ru
ta 

fic
he

ro
:

9-
se

p.-
22

Fe
ch

a ú
ltim

o g
ua

rd
ad

o:

AutoCAD SHX Text
TIPIFICACION DE HORMIGONES Y CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO (EHE-08, Art. 4.3)

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
HORMIGON LIMPIEZA

AutoCAD SHX Text
BASE POZO

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
HL-150

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
HM -

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
Autorizada la utilización de adiciones en el hormigón:    SI 

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
HORMIGON

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
N/mm

AutoCAD SHX Text
TAMAÑO

AutoCAD SHX Text
ARIDO (mm)

AutoCAD SHX Text
CONSISTENCIA

AutoCAD SHX Text
MAXIMO DEL

AutoCAD SHX Text
CLASE/S DE

AutoCAD SHX Text
AMBIENTE

AutoCAD SHX Text
MODALIDAD DE

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
1,15

AutoCAD SHX Text
Adaptado a la Instrucción de

AutoCAD SHX Text
R.D.2661/1998. BOE 13,01/99

AutoCAD SHX Text
Hormigón Estructural (EHE-08).

AutoCAD SHX Text
ACERO

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVEL DE

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
NF

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
27         P.A.M       98

AutoCAD SHX Text
27         P.A.M       98

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
NF

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
4



ACERA

0.
10

Ø
 T

U
B.

A

0.
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0.
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0.
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B

LECHO DE ARENA

HM-15

Ø
80 a 150

B A
0.60 0.90

1.100.80200 a 400

ASFALTO

A

B

0.
10

0.
15

0.
10

Ø
 T

U
B.

0.
10

HM-20

LECHO DE ARENA

0.25 0.25

DETALLE ZANJAS

ZAHORRAS ARTIFICIALES
COMPACTADAS AL 98% P.M.

ZAHORRAS ARTIFICIALES
COMPACTADAS AL 98% P.M.

VALVULA DE COMPUERTA
CON EXTREMOS ROSCADOS

COLLARÍN DE TOMA

CONECTOR DE TOMA A TUBERIA
DE POLIETILENO

ACOMETIDA EN TUBERIA
DE 1" DE POLIETILENO

CANALIZACION DE ACOMETIDA
A PARCELA EN P.V.C. Ø63mm

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

TAPON EN CASO DE NO
EXISTIR ACOMETIDA

INDIVIDUAL DEFINITIVA

ACOMETIDA RED GENERAL DE AGUA
POTABLE

FABRICA LADRILLO PANAL

CODO  DE LATON ENTRE VALVULA
 Y TUBERIA DE POLITILEMO
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CODO DE ANCLAJE

BRIDA CIEGA

D

B

D

B

A

Ø0,53

B

C
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DETALLE DE HIDRANTE
COLUMNA SECA
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STOP

T
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X
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Acceso
aparcamiento

subterráneo

Marquesina
taxi

Pergola

Pergola

Fuente Jets

Quiosco

Contención
para la arena

Acequión

Acequión

Juegos infantiles

Juegos biosaludables
Calistenea

BUS

Edificio

Edificio

PFU - 3

PFU - 5

D.P.M.T.Serv. de pasoServ. de protección

Contención
para la arena

D.P.M.T.
Serv. 

de paso

Serv. de protección

PV
C50

0

HA5
00

HA300

H
A3

00

H
A500

HA300

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE A
CONSERVAR

IMPULSION AGUAS RESIDUALES (2xFC300mm)
EXISTENTE A CONSERVAR

RED PROYECTADA

CONDUCCIÓN PVCØ500mm SN8
CONDUCCIÓN PVCØ315mm SN8
POZO DE REGISTRO

CONDUCCIÓN IMPULSIÓN RESIDUALES
2xFDØ300mm integral ph1

ENTRONQUE CONDUCCIÓN IMPULSIÓN
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22

18

STOP

T
A

X
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Acceso
aparcamiento

subterráneo

Marquesina
taxi

Pergola

Pergola

Fuente Jets

Quiosco

Contención
para la arena

Acequión

Acequión

Juegos infantiles

Juegos biosaludables
Calistenea

BUS

Edificio

Edificio

PFU - 3

PFU - 5

D.P.M.T.Serv. de pasoServ. de protección

Contención
para la arena

D.P.M.T.
Serv. 

de paso

Serv. de protección

+3,57

+3,45

+3,41

+3,26

+2,98

+2,90

+2,98

+1,55

+1,16

+1,05

+1,81
+1,56

≈1,00%

≈1,00%

+2,15

≈0
,3

5%

≈1
,1

0%

+1,70

+1,40

Vertido a red de
saneamiento proyectado

Escollera de protección
3,00x0,50m

Detalle "A"

Escollera de protección
1,00x0,50m

Escollera de protección
3,00x0,50m

Escollera de protección
1,00x0,50m

RED DE DRENAJE PROYECTADA PVC Ø630mm
RED DE DRENAJE PROYECTADA PVC Ø400mm
ALIVIADERO PVC Ø630mm
TUBERÍA DE IMPULSIÓN FD INTEGRALØ80mm
TUBO DREN ENVUELTO EN LÁMINA GEOTEXTIL PVCØ100mm
DEPÓSITO DE TORMENTAS (Medidas interiores 15,00x3,20x5,05m)
CUADRO MANDO DE BOMBEO, TELEGESTIÓN Y TELEMANDO
POZOS DE REGISTRO
IMBORNALES RECOGIDA PLUVIALES RED VIARIA CON
ACOMETIDA A RED DRENAJE
IMBORNALES RECOGIDA PLUVIALES PREF. HOR. POLÍMERO
CON REJILLA APTA ZONAS PEATONALES CON ACOMETIDA A
RED DRENAJE
LIMAHOYAS / PUNTOS BAJOS EN RED VIARIA PARA  RECOGIDA
DE ESCORRENTÍAS

COTAS PAVIMENTACIÓN
PENDIENTES RASANTES PROYECTADAS

*Las rasantes previstas copian, aproximadamente, a las del terreno
existente: dirección principal Norte - Sur.
Los imbornales a situar se replantearán en el proyecto de ejecución.

+3,41
≈1,00%

C/ SINFOROSA

1A

Contención
para la arena

Serv. 
de paso

Serv. de protección

15,00

2,50

1,75

3,2
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1,7
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2,5
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COBERTURA Y COTA
Inicio: 2,002m
Final: 1,741m

Inicio: 1,741m
Final: 1,509m

Inicio: 1,509m
Final: 1,237m

Inicio: 1,237m
Final: 0,649m

Inicio: 0,649m
Final: 0,091m

Inicio: 0,091m
Final: -0,016m

0+
03

9,5
3

0+
07

6,1
5

0+
10

6,6
0

0+
14

3,9
3

0+
17

5,5
5

0,66% L: 39,527m
400mm

0,63% L: 36,625m
400mm

0,89% L: 30,451m
400mm

1,58% L: 37,333m400mm

1,76% L: 31,631m400mm

0,30% L: 36,093m
400mm

0+
03

9,5
3

0+
07

6,1
5

0+
10

6,6
0

0+
14

3,9
3

0+
17

5,5
5

3.4
11

3.2
79

3.1
47

3.0
21

2.8
93

2.7
60

2.4
80

2.1
27

1.7
74

1.5
22

1.5
42

1.5
63

ESQUEMA RED DE
TUBERÍAS

El
ev

ac
ión

(m
)

P.K.-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

0+
00

0.0
00

0+
05

4.6
44

0+
09

3.6
94

0+100

0+
11

8.5
99

0+138

0+
13

8.0
75

-0.4885% -1.0583% -1.3486% -1.2878% 0.1160%
2.8

30

2.7
33

2.6
26

2.3
98

2.1
29

1.8
63

1.6
05

1.5
63

Inicio: 1,062m
Final: 0,535m

Inicio: 0,535m
Final: 0,214m

Inicio: 0,214m
Final: -0,042m

Inicio: 1,421m
Final: 1,062m

0+
05

4,6
4

0+
09

3,6
9

0+
11

8,6
0

1,35% L: 39,053m400mm

1,29% L: 24,907m400mm

1,32% L: 19,478m400mm

0,66% L: 54,645m
400mm

0+
05

4,6
4

0+
09

3,6
9

0+
11

8,6
0

Cota del terreno (m)

COBERTURA Y COTA

ESQUEMA RED DE
TUBERÍAS

Red drenaje 2

Red drenaje 1
Red drenaje 2

1

HOJA Nº

Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

20037 CNR

JULIO 2022

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

Nº EXPEDIENTE:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA C/ VICENTE PASCUAL

de

EL REDACTOR:

I.C.C.P.

José Ramón García Pastor

I.C.C.P.Catalina García Pastor

PROMOTOR:

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ALICANTE CITY, S.L. web   : www.cainur.com
e-mail: cainur@cainur.com

\\n
ov

ati
on

-0
0\e

xp
_tr

am
ite

\20
-0

37
-cn

r e
d y

 ur
b a

r8
1 t

or
re

vie
ja-

ba
ra

ka
\06

-p
ro

ye
cto

_v
03

\02
-p

lan
os

\20
03

7-
dw

g-
08

.03
-p

er
fil_

lon
g_

dr
en

aje
_v

03
.1.

dw
g

Ru
ta 

fic
he

ro
:

12
-se

p.-
22

Fe
ch

a ú
ltim

o g
ua

rd
ad

o:

2
Indicadas

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
PERFILES LONGITUDINALES DE DRENAJE

08.04



El
ev

ac
ión

(m
)

P.K.-6.0

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

0+
00

0.0
00

0+
04

4.1
16

0+100
0+

10
3.8

74
0+115

0+
11

4.9
95

El
ev

ac
ión

(m
)

P.K.-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

0+
00

0.0
00

0+
04

5.2
59

0+
09

0.2
28

0+100 0+128

0+
12

7.9
79

-0.2535% -0.2504% -0.5851% -1.5665%

0.0390% 1.1061% 0.5560% -0.1875% -0.1717%

1.8
43

1.7
92

1.7
41

1.7
04

1.6
53

1.5
01

1.4
68

Inicio: 0,434m
Final: 0,257m

Inicio: 0,257m
Final: 0,018m

Inicio: 0,018m
Final: -0,077m

0+
04

4,1
2

0+
10

3,8
7

0,40% L: 44,117m
400mm

0,40% L: 59,758m
400mm

0,85% L: 11,121m
400mm

0+
04

4,1
2

0+
10

3,8
7

Cota del terreno (m)

COBERTURA Y COTA

ESQUEMA RED DE
TUBERÍAS

Cota del terreno (m)

COBERTURA Y COTA

ESQUEMA RED DE
TUBERÍAS

1.5
31

1.6
17

1.7
74

1.9
22

1.9
69

1.9
33

1.8
99

1.8
85

Inicio: 0,165m
Final: -0,317m

Inicio: -0,317m
Final: -0,496m

Inicio: -0,496m
Final: -0,647m

0+
04

5,2
6

0+
09

0,2
3

1,06% L: 45,262m630mm

0,40% L: 44,969m
630mm

0,40% L: 37,752m
630mm

0+
04

5,2
6

0+
09

0,2
3

Red drenaje 4

Red drenaje 3

Red drenaje 3

Red drenaje 4

2

HOJA Nº

Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

20037 CNR

JULIO 2022

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

Nº EXPEDIENTE:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA C/ VICENTE PASCUAL

de

EL REDACTOR:

I.C.C.P.

José Ramón García Pastor

I.C.C.P.Catalina García Pastor

PROMOTOR:

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ALICANTE CITY, S.L. web   : www.cainur.com
e-mail: cainur@cainur.com

\\n
ov

ati
on

-0
0\e

xp
_tr

am
ite

\20
-0

37
-cn

r e
d y

 ur
b a

r8
1 t

or
re

vie
ja-

ba
ra

ka
\06

-p
ro

ye
cto

_v
03

\02
-p

lan
os

\20
03

7-
dw

g-
08

.03
-p

er
fil_

lon
g_

dr
en

aje
_v

03
.1.

dw
g

Ru
ta 

fic
he

ro
:

12
-se

p.-
22

Fe
ch

a ú
ltim

o g
ua

rd
ad

o:

2
Indicadas

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
PERFILES LONGITUDINALES DE DRENAJE

08.04



CAMA ASIENTO ARENA
PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)

TUBERIA PVC CORRUGADO
DN 315-500mm SN 8 KN/m2

0,
60

 - 
0,

80
0,

15

PANELES DE ENTIBACIÓN

1,00 - 1,20

0,
2
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 (V
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D
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AL
)

C

SECCIÓN TIPO EXCAVACIÓN DE ZANJA

(*) Sera de obligado complimiento seguir el procedimiento de ejecución de zanja
que se incluyo en los planos 8.6, tanto en lo referente a  excavación como a 
a relleno de la misma

TUBERIA PVC CORRUGADO
DN 315-500mm SN 8 KN/m2

B
0,

15A

C

CAMA ASIENTO ARENA
PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)

RELLENO PROTECCIÓN TUBERÍA CON 
ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO 
COMPACTACIÓN POR RETAQUEO E INUNDACIÓN

GEOTEXTIL 200gr/m2

LAMINA DE POLIETILENO

BASE HORMIGÓN HM-20
20cm espesor

REPOSICIÓN CAPA RODADURA

RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
EN TONGADAS DE 15CM MAXIMO,
COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS
100% PM Y AYUDA MANUAL

En zonas reposición calle con pavimento de asfalto
SECCIÓN TIPO RELLENO ZANJA 

GRAVA DRENANTE

TUBO DREN ENVUELTO EN
LÁMINA GEOTEXTIL

HORMIGÓN EN MASA HNE-15

0,
10

Ø
0,

10

DETALLE TUBO DREN

1 4
s/e

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
DETALLES CONSTRUCTIVOS I. ZANJA SANEAMIENTO

08.04
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TAPA DE FUNDICIÓN

COTA RASANTE

UNE EN-124
CLASE D400 Ø 600mm MARCO Y TAPA

I

E
P

MA R
IX

N

P
0 O

N

OA M
T

SS
U

Ø 850

Ø 640

85

Ø 850

cotas en mm.   Escala: 1/15

50

REF.2

REF.2
TAPA

MARCO
cotas en mm.   Escala: 1/15

cotas en mm.   Escala: 1/15

361

330

PLANTA

SECCION D-DD

D

80
14

0

HIERRO ACERADO Ø 12

ALZADO

REF.1

PATE

POR VARILLA EN U DE HIERRO ACERADO Ø 12 mm.
PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO INTERIORMENTE

POLIPROPILENO

FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE D400

MATERIALES

1

2

REF.

UNE 53-571

UNE EN-124

NORMA

Cotas en mm.  Escala:  1/15

ANILLOS PREFABRICADO H.A. DE VARIAS DIMENSIONES
DIMENSIÓN INTERIOR 120mm

BOCA O CONO PREFABRICADO H.A

CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD
TIPO ARPON

Planta cimentación

Sección AA´

Planta

E
R

I

X

O N

O
M

S
S

UA A´

DIMENSION INTERIOR 120/60cm
ESPESOR PARED 16cm

ESPESOR PARED 16cm

CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD
TIPO ARPON

HM-20/P/20/I
BASE POZO 

DETALLE POZOS DE REGISTRO

2 4
s/e

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
DETALLES CONSTRUCTIVOS II. POZOS DE REGISTRO
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EDIFICACIÓN

Pte.:   2%

VIA PUBLICA

PVC Ø200/Ø315 CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO

200

PARA JUNTA ELASTICA
CURVA 45  PVC. Ø200/Ø315 mm.

JUNTA ELASTICA DE CAUCHO
SBR DE DUREZA 40 _5 IRM

DIAMANTE 
TALADRADORA DE TUBOS CON BROCA DE
ORIFICIO REALIZADO MEDIANTE MAQUINA

TUBERÍA PVC. Ø 315 mm.

S/D

JUNTA ELASTICA DE CAUCHO
SBR DE DUREZA 40 _5 IRM

DETALLE CONEXIÓN

Conexión a acometida existente

CONEXIÓN DE ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO

CONEXIÓN DE ACOMETIDA DIRECTA A COLECTOR

Arqueta de ladrillo panal enfoscada y enlucida
2 caras con mortero hidrófugo de 40x40cm

Solera de HM-20 15cm
40cm

3 4
s/e

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
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NOTA : LAS COTAS EN MILIMETROS

DETALLE DE REJILLA

AGLOMERADO ASFÁLTICO

MANGUITO PASAMUROS 20 cm
CORTADO EN BISEL

A pozo de rgtro.

67.50

57.50

SECCION A-A

10.00

10.00

REJILLA PIVOTANTE
FUNDICIÓN DÚCTIL
CON MARCO SERIE C-250
(CIERRE EN SENTIDO
CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO)

TUBERÍA PVC Ø 200 COLOR TEJA
S/NORMA UNE 53332

ZAHORRAS

1.00

DETALLE IMBORNAL CALZADA

PLANTA

ACERA

BORDILLO

A

Pte=2%

Pte=2%

A

Pte=2%

DETALLE IMBORNAL ZONAS PEATONALES

4 4
s/e

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
DETALLES CONSTRUCTIVOS IV. IMBORNALES
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0,250,4015,000,302,500,302,050,25

0,2
5

3,2
0

0,2
5

15,952,802,30
21,05

BOMBA 1

BOMBA 3

HM-20/20/X0 (10cm)
MACHACA 20cm)

0,4
0

5,0
5

0,2
5

5,7
0

0,3
5

1,5
0

0,2
5

2,6
0

0,4
0

5,5
50,25 0,30 1,75

0,25 0,30 2,50 0,30 0,25

2,30

0,250,4015,00
15,65

3,60

0,3
0

SECCIÓN ALZADO

PLANTA

1,30 0,70 0,70 0,90 1,60 0,90 13,55

FORMACIÓN
DE PENDIENTE

TANQUE TORMENTAS

ARQUETA DE
VÁLVULAS

TANQUE TORMENTAS
ARQUETA DE BOMBEO

ARQUETA DE
VÁLVULAS

ALIVIADERO
PVCØ630mm

COLECTOR ENTRADA
PVCØ400mm

20,55

HORMIGÓN CICLOPEO

1,5
0

0,5
0

ARQUETA
DE BOMBEO

1,7
5

0,3
0

0,3
0

0,3
0

2,5
0

BOMBA 2

VÁLVULA DE RETENCIÓN FDØ50-80mm
CARRETE DESMONTAJE FDØ50-80mm

VÁLVULA DE COMPUERTA FDØ50-80mm

ALOJAMIENTO REGULADORES

COLECTOR ENTRADA
PVCØ630mm

1,0
0

0,4
0

0,4
0

4,0
0

0,50 0,40

1
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0,400,5013,501,000,301,201,000,600,781,27
15,702,802,05

20,55

0,3
0

0,5
8

0,5
8

0,5
8

0,3
0

2,3
5

0,3
0

0,7
6

0,7
6

0,3
0

0,4
0

0,7
6

1,6
8

M1

P0

DETALLE REGULADORES
16

00

30
0

13
00

PLANTA FORJADO CUBIERTA

REJILLA DE
CAPTACIÓN

0,7
6

0,7
6

0,4
0

4,0
0

3,1
0

0,4
0

3,2
0

0,4
0
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TIPIFICACION DE HORMIGONES Y CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO (CÓDIGO ESTRUCTURAL , Art. 33.6

B 500 S

HORMIGON EN MASA

LOSA Y ALZADOS

1,5

1,5

NORMAL

NORMAL

/

/

20HM -

30HA -

/20B /

XS3-XA1/B 20 /

Autorizada la utilización de adiciones en el hormigón:    SI 

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

2

HORMIGON

cgTIPO

N/
mm

TA
MA

ÑO

AR
ID

O 
(m

m)

CO
NS

IS
TE

NC
IA

MA
XI

MO
 D

EL

CL
AS

E/
S 

DE
AM

BI
EN

TE

MO
DA

LID
AD

 D
E

CO
NT

RO
L

NORMAL1,15

Adaptado a la Instrucción de
Código estructural

ACERO

gTIPO s

CO
NT

RO
L

NI
VE

L D
E

X0

Ø8 c/10cm

Ø16 c/25cm

Ø10 c/30cm

Ø10 c/15cm

Ø8 c/10cm

Ø16 c/25cm

Ø12 c/15cm

Ø12 c/15cm

Ø16 c/30cm

Ø16 c/30cm

Ø10 c/30cm

Ø10 c/30cm Ø10 c/30cm

Ø10 c/30cm

Ø10 c/15cmØ10 c/15cmØ10 c/15cmØ10 c/15cm

SECCIÓN ARMADOS

JUNTA HIDROEXPANSIVA

JUNTA
HIDROEXPANSIVA

JUNTA
HIDROEXPANSIVA

JUNTA HIDROEXPANSIVA

Ø10 c/15cm

PLANTA

TANQUE TORMENTAS
ARQUETA DE BOMBEO

ARQUETA DE BOMBEO

ARQUETA DE
VÁLVULAS

ARQUETA DE
VÁLVULAS

TANQUE TORMENTAS

Ø16 c/15cm Ø16 c/15cm

Ø16 c/15cm Ø16 c/15cm

Ø16 c/30cm

Ø16 c30cmØ12 c/15cm

Ø12 c/15cm

Ø8 c/10cm

Ø16 c/25cm

Ø8 c/10cm

Ø16 c/25cm

Ø16 c/25cm Ø8 c/10cm

Ø16 c/25cm Ø8 c/10cm

Ø8 c/10cmØ16 c/25cm
Ø16 c/25cm Ø8 c/10cm

Ø8 c/10cm

Ø16 c/25cm

3

HOJA Nº

Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

20037 CNR

JULIO 2022

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

Nº EXPEDIENTE:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA C/ VICENTE PASCUAL

de

EL REDACTOR:

I.C.C.P.

José Ramón García Pastor

I.C.C.P.Catalina García Pastor

PROMOTOR:

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ALICANTE CITY, S.L. web   : www.cainur.com
e-mail: cainur@cainur.com

\\n
ov

ati
on

-0
0\e

xp
_tr

am
ite

\20
-0

37
-cn

r e
d y

 ur
b a

r8
1 t

or
re

vie
ja-

ba
ra

ka
\06

-p
ro

ye
cto

_v
03

\02
-p

lan
os

\20
03

7-
dw

g-
08

.05
-d

et 
tan

qu
e t

or
me

nta
s_

v0
3.1

.dw
g

Ru
ta 

fic
he

ro
:

12
-se

p.-
22

Fe
ch

a ú
ltim

o g
ua

rd
ad

o:

3
1/60

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.
DETALLES CONSTRUCTIVOS. TANQUE TORMENTAS

08.05



1A
3A

5A
7

9A
11

A

1
3

5

7B
9

11

2A
4A

6
8

10A

12A
14A

2
4

8A

10
12

14

28

25A

10

8

6

32

C/ RUBENS

C/ SO
LANA

C/ SOROLLA

C/ SINFOROSA

31A

31B

31C

33

48
A

8

3

5

45

1A

1B

2

4

AV
DA.

 D
R. G

REG
ORIO

 M
AR

AÑ
ON

13 16A
18A

16
18

20

1

1
2

9

3

4

7 C/ PORTALICOS

22

18

STOP

T
A

X
I

Acceso
aparcamiento

subterráneo

Marquesina
taxi

Pergola

Pergola

Fuente Jets

Quiosco

Contención
para la arena

Acequión

Acequión

Juegos infantiles

Juegos biosaludables
Calistenea

BUS

Edificio

Edificio

PFU - 3

PFU - 5

D.P.M.T.Serv. de pasoServ. de protección

Contención
para la arena

D.P.M.T.
Serv. 

de paso

Serv. de protección

3 

5 

6 

7 

8 

2 

4 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

9 

18 

21 

22 

19 

20 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

37 
32 

31 

30 

33 

35 

36 

34 

39 

40 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

38 

47 

48 

49 

51 

53 

50 

52 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 61 

62 

69 

70 

71 

72 

73 

68 64 

63 

65 

66 

67 

74 

75 

77 

76 
78 

79 
80 

81 
82 

83 

85 87 

86 84 
88 

89 90 93 

91 

92 

94 

95 

96 

97 

98 99 

100 

102 

101 

CM-1
CM-2

103 

104 

105 

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2PEØ110mm

CANALIZACIÓN ALUMBRADO 3PEØ110mm EN CRUCE
ARQUETA REGISTRO
LUMINARIA LED TECEO EN COLUMNA Y BRAZO FLO o ELAYA

LUMINARIA LED COLUMNA ZONAS MAYOR TRÁNSITO
- Columnas 6m con luminaria dobles Bali led

LUMINARIA LED COLUMNA ZONAS MENOR TRÁNSITO
- Columnas 3,20m mod. Cream L 38w led

PROYECTORES LED PÉRGOLAS
- Tipo Erco Kona

TIRA LED IGUZZINI EMPOTRADA BAJO ELEMENTO

*Nota: La ubicación de las luminarias podrán variar ligeramente si
en obra, tanto los técnicos del ayto. como la D.O., detectan
interferencia con la vegetación existente y proyectada.
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Luminaria mod. Bali alta doble para carril bici. Luz directa Luminaria mod. Cream L zonas tránsito alto. Luz directa

Luminaria empotrada Iguzzini bancos corridos . Luz indirecta

Proyector pérgolas Erco Kona. Luz directa
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7812 294 Ø400
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K(mm)

d (mm)H(m) D(mm)

L(m)

12m 0.4

COLUMNA

0.3

N(m) e

ALTURA PLACA

(mm)
PLACA

0.3 0.8

P(m) l(m)

M-24

Ø

PERNOPUERTA

DØ

dØ

12
 m

ALZADO COLUMNA DE POLIESTER REFORZADO CON

FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.)

0,
60

 m
.

PK

N L

Alzado

Planta
DETALLES BASE DE COLUMNA

Teceo 2
A 740 mm

B 118 mm

C 427 mm

C

A

B

12

CARACTERISTICAS

Grado de protección IP66 (Componentes).
Cierre mediante cerradura de tracción.

FUSTE Acero al carbono S275JR galvanizado. 
Color negro, efecto forja.

LUMINARIA Aluminio extruido 6063 T5.
Color negro, efecto forja.

BALI - 6D

FRONTALALZADO

PLANTA

Luminaria 11kg. / Columna (7m) 148 kg.PESO

34
0

18

32
0

20

18

40

10

72

11

14

34
0

31

31

16
0 

14
9 209 

25
6

MONTAJE SOBRE COLUMNA

TECEO GEN2 2- 740x118x427

BALI

DETALLES LUMINARIA CREAM L
 BRAZOS ELAYA

PROYECTOR DIRIGIBLE 
TIPO ERCO KONA
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NOTA: COTAS EN CENTIMETROS

ARQUETA DE REGISTRO O DERIVACION EN ACERA
ADECUACION A NORMATIVA

HORMIGONES

MARCO Y TAPA EN 124

EHE-98

10 /  35 x 35

5

48

LADRILLO PANAL DRENAJE

2 Ø 90 PE DOBLE CAPA

Ø 80 PE DOBLE CAPA
A PUNTO DE LUZ

RASANTE
DE ACERA

MARCO Y TAPA DE
FUNDICION DUCTIL

B-125 EN-124

10

EN - 50086TUBOS

HORMIGON HM-20

0.15 0.35 0.15

a punto de luz
Arqueta para Acometida

Detalle de Conexiones

0.40 0.125
0.0250.350.025

0.125

0.150.350.15

Arqueta para acometida
a punto de luz

de caja de empalme
Escuadra para fijación

Pletina para fijación
del cable

Caja de empalme

Tubo de plástico
Ø100mm.

Tubo rígido
Ø100mm.

Fondo de grava

Solera de cimentación

Detalle constructivo

0.125

0.
15

M
IN

IM
O

0.
10

0.40

M
IN

IM
O

0.
70

0.
85

0.
10

0.
40

0.
10

M
IN

IM
O

0.
05

M
IN

IM
O

M
IN

IM
O

M
IN

IM
O

0.
40

0.15 0.150.35

0.65

0.125

Ø
0.

10
Ø

0.
10

Ø0.10

Ø0.16

Ø0.16

0.150.400.15

0.023

0.125

0.023

0.125

1.
16

Va
ria

bl
e

0.
15

0.
10

0.
16

0.
75

Ø0.110

Ø0.10

0.1250.600.125

en cruces de calzada
Arquetas para REGISTRO

0.85

2 Ø 0.16

0.15 0.55 0.15

0.85

0.40

Hormigon H-150 Hormigón H-150

Hormigón H-250

Hormigón H-150

Hormigón H-150

Hormigón H-150

Hormigón H-150Hormigón H-150

Hormigón H-250

Hormigón H-150

Hormigón H-150

DADO DE HORMIGON H-150 SEGUN TABLA

CORTE Y LIMADO DE ESPARRAGO

ENTRADA
SALIDAENTRADAT.T.

SALIDAFASE
FASE

PICA 2 m.
Ø17.3mm. ACERO COBREADO

ENTRADA

SALIDA

COBRE DESNUDO 35 mm²

T.T.

T.T.

NEUTRO
NEUTRO

NEUTRO FUSIBLE DE FASEBARRA DE

FASE
NEUTRO

T.T.

R,S,T R,S,T
T.T.
NEUTRO

FASE

FONDO
DE GRAVA

Hormigón H-250

Hormigón H-150

Hormigón H-150

Hormigón H-250

Hormigón H-150

0.125

0.65

0.35 0.150.15

M
IN

IM
O

0.
40

0.
10

0.
85

0.
70

M
IN

IM
O

0.40

0.
10

M
IN

IM
O

0.
15

0.125

Detalle constructivo

Solera de cimentación

Fondo de grava

de sentido
Arqueta para cambio

0.15 0.35 0.15

0.125
0.025 0.35 0.025

0.1250.40

0.
60

ALUMBRADO PUBLICO

Hormigón H-150

Hormigón H-150

1 Ø 0.110

Ø0.11

Ø0.11

35

60

30
15

10

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA
Tierra, arena, todo-uno o zahorras

ASIENTO TUBOS
Arena río, Arena caliza o Tierrra cribada

PAVIMENTO

FIRME

TUBO DE PLÁSTICO PE DC Ø 110

15
CANALIZACIONES EN ACERAS

ACERA

10

R.AL.

350

85
0

40
0

30
0

10
0

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA
Tierra, arena, todo-uno o zahorras

ASIENTO TUBOS
Hormigón de limpieza

PAVIMENTO

FIRME

TUBO DE PLÁSTICO PE DC Ø 110

15
0

CANALIZACION CALZADA

CALZADA

10
0
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ARMARIO CUADRO MANDO

BASE DE HORMIGÓN

10
0

75
30

90
0

65

B

A

D

C

5 6 7 8 9 5

4 3 12 2 1 12 2 3 4

10 11 12 13 11 12 10

14 15 16 14

20191817 21

CUADRO DE MANDO

A ZOCALO HIMEL ZN-73
B  ARMARIO HIMEL PL-107-T

C PLACA DE MONTAJE HIMEL APLM-107

D JUEGO DE GUIAS HIMEL DPL-304

1 INTERRUPTOR MAGNETOTERNMICO MERLIN GERIN NC100H, 4POLOS, 63 A, CURVA C

2 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN C32
3 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO MERLIN GERIN C32H, 4F POLOS, 32A, CURVA C

4 CONMUTADOR
5 TOROIDE MERLIN GERIN TN Ø30 ASOCIADO AL DIFERENCIAL 3
6 CONMUTADOR SELECTOR DE FASE
7 INTERRUPTOR MAGNETICO PROTECCIÓN DE MANIOBRA 5A

8 INTERRUPTOR CREPUSCULAR
9 TEMPORIZADOR 1

10 CONTACTOR TRIFASICO 63A
11 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR 32A, 3POLOS, CURVA B

12 RELE A EMISIÓN ASOCIADO AL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
13 CONMUTADOR AUTOMATICO/MANUAL
14 INTERRUPTOR AUTOMATICO ,OMOPOLAR C32a, 16A, CURVA B

15 INTERRUPTOR MAGNETICO DPN, 2 POLOS, 16A, CURVA B, TOMA CORRIENTE

16 TOMA DE CORRIENTE 16A

17 BASE DE PORTAFUSIBLES LEGRND PARA DALIDA PROTEGIDA

18 BORNAS DE CONEXIÓN UK 16-25 PARA LA CONEXIÓN DEL NEUTRO

19 BORNAS DE CONEXIÓN UK 25-35 PARA LA CONEXIÓN DE LAS FASES Y ENTRADA
20 BORNAS DE CONEXIÓN UK 2.5 PARA LA CONEXIÓN DE LA CELULA FOTOELÉCTRICA

21 BORNAS DE CONEXIÓN UK 6 PARA LA PUESTA A TIERRA DEL CUADRO

COTAS en cm

E CERRAMIENTO PANELADO

E E
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CM1 - Circuito 01

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9

Cos fi: 1 Cuadro Mando
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CM2 - Circuito 01 CM2 - Circuito 02 CM2 - Circuito 03

Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230.9

Cos fi: 1 Cuadro Mando
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Mando y Proteccion
Cuadro General de

4x
6+

TT
x1

6m
m

2C
u

U
ni

p.
En

t.B
aj

o 
Tu

bo
 D

=1
10

 m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

RV
-K

 E
ca

Circuito 04

4x
6+

TT
x1

6m
m

2C
u

U
ni

p.
En

t.B
aj

o 
Tu

bo
 D

=1
10

 m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

RV
-K

 E
ca

Circuito 05

4x
6+

TT
x1

6m
m

2C
u

U
ni

p.
En

t.B
aj

o 
Tu

bo
 D

=1
10

 m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

RV
-K

 E
ca

Circuito 06

2x
6+

TT
x6

m
m

2C
u

U
ni

p.
En

t.B
aj

o 
Tu

bo
 D

=1
10

 m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

RV
-K

 E
ca

Usos varios

2x
6+

TT
x6

m
m

2C
u

U
ni

p.
En

t.B
aj

o 
Tu

bo
 D

=1
10

 m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

RV
-K

 E
ca

Usos varios

I.MAG.II
10 A
PdeC:15 kA
Curva C

I.DIF.II
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Limit. sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA
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N R
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PdeC:10 kA
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Maniobra (Detalle A)

Detalle A
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Cont. K1
50 A,IV

I.Autom.IV
In=40 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,AC[s]; tr:0.04 s
PdeC:25 kA
Curva C

I.Autom.IV
In=40 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,AC[s]; tr:0.04 s
PdeC:25 kA
Curva C

I.Autom.IV
In=40 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,AC[s]; tr:0.04 s
PdeC:25 kA
Curva C

I.Autom.IV
In=40 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,AC[s]; tr:0.04 s
PdeC:25 kA
Curva C

I.Autom.IV
In=40 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,AC[s]; tr:0.04 s
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Curva C

I.Autom.IV
In=40 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,AC[s]; tr:0.04 s
PdeC:25 kA
Curva C

CM-1

HOJA Nº

Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

20037 CNR

JULIO 2022

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO Nº81. MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº52. P.E.R.I. "EL ACEQUIÓN". TORREVIEJA (ALICANTE)

Nº EXPEDIENTE:

FECHA:

ESCALA:

PLANTA C/ VICENTE PASCUAL

de

EL REDACTOR:

I.C.C.P.

José Ramón García Pastor

I.C.C.P.Catalina García Pastor

PROMOTOR:

JOSÉ RAMÓN GARCÍA PASTOR
I.C.C.P.

ALICANTE CITY, S.L. web   : www.cainur.com
e-mail: cainur@cainur.com

\\n
ov

ati
on

-0
0\e

xp
_tr

am
ite

\20
-0

37
-cn

r e
d y

 ur
b a

r8
1 t

or
re

vie
ja-

ba
ra

ka
\06

-p
ro

ye
cto

_v
03

\02
-p

lan
os

\20
03

7-
dw

g-
09

.03
.02

-e
sq

_a
lum

br
ad

o_
v0

3.1
.dw

g
Ru

ta 
fic

he
ro

:
1-

se
p.-

22
Fe

ch
a ú

ltim
o g

ua
rd

ad
o:

4 5
s/e

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.
ESQUEMA ELÉCTRICOS

09.03



Mando y Proteccion
Cuadro General de
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